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1~7층 전등공사 공사 전
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1. 기존 등기구 철거 후 반납(4개)

2. 기존 1구 S/W 철거(2개)

※ 1~7층 공정동일
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1. LED 6'' 다운라이트(방습형)

  신규 설치(6개) -SMC판넬 타공포함

2. 샤워실 전등배선

3. S/W 2구로 교체(2개)

※ 1~7층 공정동일
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1. 기존 콘센트 철거(1개)

2. 철거 자리 플레이트 마감

※ 1~7층 공정동일

WP

1. 2구 방우형 콘센트 설치 및 배선(2개)

  (벽면 커팅 후 매입, 미장, 도장마감)

2. 천장 배기휀 전원공급 및 S/W배선(3개)

※ 1~7층 공정동일

WP
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